Byte av ventilationsfilter

1. Bérja med att lossa
skruvarna pa luckan.
Anvand insexnyckel stl.4

2. Ta ut luckan med
filternallare, dra rakt ut.
Var beredd pa att smuts
fran filtret féljer med.
Dammsug bort |6s smuts i
ventilationshalet.

3. Ta bort det gamia filtret
fran filterhallaren, ersatt
med ett nytt.

4. Montera tillbaka
filternallaren och skruva
fast luckan.




